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1 金水湾（二
期）

南区城南一路金域街1号 2021.03.15、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出

＜
0.0025 1.74 ＜5 0.12 无异臭、异味 无 7.63 ＜0.01 ＜0.008 0.64 ＜0.02 ＜0.001 0.66 合格

2 碧堤湾畔 南区恒海路2号 2021.03.15、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出

＜
0.0025 1.81 ＜5 0.24 无异臭、异味 无 7.34 ＜

0.01 ＜0.008 0.74 ＜0.02 ＜0.001 0.60 合格

3 万科城市风景
（一期）

南区城南一路5号万科城市风

景

2021.03.15、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.59 未检出 未检出

＜
0.0025 1.68 ＜5 0.38 无异臭、异味 无 7.14 ＜

0.01 ＜0.008 0.52 ＜0.02 ＜0.001 0.76 合格

4 柏景台 西区富华道43号 2021.03.17、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出

＜
0.0025 1.63 ＜5 0.35 无异臭、异味 无 7.27 ＜

0.01 ＜0.008 0.23 ＜0.02 ＜0.001 0.66 合格

5 剑桥郡五区 西区翠景道与博爱路交汇处
2021.03.16、

2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出
＜

0.0025 1.63 ＜5 0.15 无异臭、异味 无 7.44 ＜
0.01 ＜0.008 0.59 ＜0.02 ＜0.001 0.67 合格

6 星晨广场 西区岐港路1号 2021.03.17、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出

＜
0.0025 1.65 ＜5 0.28 无异臭、异味 无 7.54 ＜

0.01 ＜0.008 0.52 ＜0.02 ＜0.001 0.66 合格

7 万好美居 西区江湾路7号 2021.03.16、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出

＜
0.0025 1.67 ＜5 0.15 无异臭、异味 无 7.54 ＜

0.01 ＜0.008 0.42 ＜0.02 ＜0.001 0.72 合格

8 御水湾 翠虹路11号 2021.03.16、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.74 未检出 未检出

＜
0.0025 1.66 ＜5 0.41 无异臭、异味 无 7.62 ＜

0.01 ＜0.008 0.55 ＜0.02 ＜0.001 0.74 合格

9 大信海岸家园 中山市兴盛路5号 2021.03.16、
2021.03.21 ＜0.02 ＜0.001 0.64 未检出 未检出

＜
0.0025 1.72 ＜5 0.51 无异臭、异味 无 7.53 ＜

0.01 ＜0.008 0.16 ＜0.02 ＜0.001 0.74 合格

10 颐和山庄 石岐兴中道北端
2021.03.16、

2021.03.21 ＜0.02 ＜0.001 0.58 未检出 未检出
＜

0.0025 1.62 ＜5 0.14 无异臭、异味 无 7.38 ＜
0.01 ＜0.008 0.47 ＜0.02 ＜0.001 0.60 合格

11 顺景新一居 中山市孙文东80号 2021.03.16、
2021.03.22 ＜0.02 ＜0.001 0.61 未检出 未检出

＜
0.0025 1.71 ＜5 0.08 无异臭、异味 无 7.48 ＜

0.01 ＜0.008 0.55 ＜0.02 ＜0.001 0.71 合格

12 名雅居 中山市龙凤街8号 2021.03.17、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.55 未检出 未检出

＜
0.0025 1.68 ＜5 0.42 无异臭、异味 无 7.60 ＜

0.01 ＜0.008 0.29 ＜0.02 ＜0.001 0.46 合格

13 中海龙湾花园 中山市石岐区兴利路3号 2021.03.16、
2021.03.21 ＜0.02 ＜0.001 0.74 未检出 未检出

＜
0.0025 1.72 ＜5 0.31 无异臭、异味 无 7.58 ＜

0.01 ＜0.008 0.19 ＜0.02 ＜0.001 0.65 合格

14 阳光半岛1街 中山市沙溪镇半岛路1号 2021.03.16、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.62 未检出 未检出

＜
0.0025 1.67 ＜5 0.17 无异臭、异味 无 7.66 ＜

0.01 ＜0.008 0.28 ＜0.02 ＜0.001 0.70 合格

15 汉基花园 中山市沙溪镇星宝路
2021.03.16、

2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出
＜

0.0025 1.57 ＜5 0.72 无异臭、异味 无 7.64 ＜
0.01 ＜0.008 0.66 ＜0.02 ＜0.001 0.74 合格

16 世纪新城B区 中山市沙溪镇翠景南路18号 2021.03.16、
2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.70 未检出 未检出

＜
0.0025 1.65 ＜5 0.34 无异臭、异味 无 7.73 ＜

0.01 ＜0.008 0.67 ＜0.02 ＜0.001 0.66 合格

17 中信左岸 中山市沙溪镇博爱一路
2021.03.16、

2021.03.20 ＜0.02 ＜0.001 0.66 未检出 未检出
＜

0.0025 1.64 ＜5 0.32 无异臭、异味 无 7.60 ＜
0.01 ＜0.008 0.68 ＜0.02 ＜0.001 0.69 合格

18 星宝明珠三期 中山市沙溪镇星宝路10号 2021.03.16 - - - 未检出 未检出
＜

0.0025 1.69 ＜5 0.17 无异臭、异味 无 7.56 ＜
0.01 ＜0.008 0.57 ＜0.02 ＜0.001 0.54 合格
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